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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
NR HKN/50/2026 DOTYCZACA WODY W SIECI WODOCIAGOWE)
PRODUKOWANEJ PRZEZ STACJE UZDATNIANIA WODY BRUDZEN DUZY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2025 r. DO 31 GRUDNIA 2025 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku, zwany dalej PPIS w Ptocku,
dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz.
U.z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
na podstawie sprawozdan z badan prébek wody pobranych w ramach prowadzonego
monitoringu jakosci wody - 4 probki (kontrola urzedowa) oraz na podstawie sprawozdan z
badan prébek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej jako$ci wody przez
przedsiebiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne - 8 prébek,

stwierdza przydatnos$¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Brudzen Duzy
do spozycia przez ludzi.

W okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31.12.2025 r. pobrano tacznie do badain w réznych
punktach poboru 12 prébek wody.

Pobierane probki wody do badan prowadzone byty zgodnie z harmonogramem przyjetym
w uzgodnieniu z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ptocku, w
wyznaczonych statych punktach czerpalnych, w zakresie parametréw objetych
monitoringiem grupy A i grupy B.

W zakresie objetym badaniami, woda spetniata wymagania dotyczace jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r. poz. 2294), za wyjatkiem przekroczenia parametru liczba bakterii grupy coli w 100
ml wody Metoda NPL w 1 prébce oraz parametru liczba enterokokéw (paciorkowce
katowe) w 100 ml wody Metoda filtracji membranowej w 1 prébce.

W zwigzku ze stwierdzonymi przekroczeniami wartos$ci normatywnych tych parametréw,
podjeto dziatania naprawcze oraz ponownie pobrano prébki wody do badan
sprawdzajacych.

W prébkach pobranych do ponownych badan nie stwierdzono przekroczenia wartosci
dopuszczalnych tych parametréow.

z up. Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Ptocku

Zbigniew Kukla vel Kuklewicz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptocku
ul. Krélewiecka 14 | 09-402 Ptock

+48 24 367 26 01

adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doreczen: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25
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09-414 Brudzen Duzy

Ocena Nr HKN/50/2026 z dnia 27 marca 2026 r.



		2026-03-27T18:22:08+0000
	ZBIGNIEW KUKLA VEL KUKLEWICZ




